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1. Introducción 
CYPELEC REBT es un programa basado en la aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

creado para asistir al proyectista de instalaciones eléctricas en el diseño, cálculo y dimensionamiento de 

las líneas en BT para cualquier tipo de proyecto eléctrico: viviendas, locales comerciales, oficinas e 

instalaciones generales de edificación, naves industriales, centros de docencia, fábricas, etc. 

Para el diseño de la interfaz de la aplicación así como de los procedimientos de cálculo desarrollados, 

incluyendo la selección de la normativa contemplada, CYPE Ingenieros ha contado con el asesoramiento 

del Área de Ingeniería Eléctrica del Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche. Dicho asesoramiento forma parte del convenio de colaboración suscrito, 

para el desarrollo de CYPELEC REBT, entre CYPE Ingenieros y la Universidad Miguel Hernández. 
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2. Crear una obra nueva 
Al abrir CYPELEC REBT se despliega una ventana de gestión de archivos en la que el usuario tendrá las 

opciones de crear un nuevo proyecto, abrir ficheros previamente guardados, o de copiar, eliminar o 

buscar un archivo en concreto. Además, dispone de las opciones para comprimir, descomprimir, enviar y 

compartir ficheros.  

 

En caso de querer abrir un fichero previamente guardado se dispone de una ventana a la izquierda que 

contiene un árbol de directorios y a la derecha otra en la que se visualiza el contenido de cada 

directorio. Bastaría con escribir la ruta en la que se encuentra guardado el archivo o buscarla utilizando 

el árbol de directorios para abrir el fichero y seguir trabajando con él. 

Por el contrario, en caso de querer crear una nueva obra se debe hacer clic sobre el botón “Nuevo” para 

que aparezca la siguiente pantalla. En ella se pide que se introduzca la dirección en la que se desea 

guardar el archivo, que se le dé nombre al fichero y opcionalmente que se introduzca una descripción 

del mismo. 

 

Al aceptar se inicia una nueva obra y aparece la pantalla principal del programa, en la que se aprecian 

una barra de herramientas en la parte superior, una ventana en la parte izquierda que, como veremos, 

construye el esquema introducido en forma de árbol y una ventana en la derecha sobre la que se irá 

definiendo el unifilar de la instalación. 
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3. Barra de herramientas 
Se va a describir la barra de herramientas, en ella se encuentran los siguientes iconos: 
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3.1. Barra de herramientas superior 

Botón de archivo del programa  

Al pulsarlo se despliega una pestaña en la que se ofrece al usuario crear un 

nuevo fichero, abrir uno existente, guardar, guardar como, cambiar la 

descripción de la obra, imprimir listados (de materiales) y planos, seleccionar los 

Últimos ficheros abiertos, Utilizar la Licencia Electrónica, Administrar la Licencia 

Electrónica y Salir.  

En la barra superior se encuentran también las siguientes instrucciones: 

  Guardar 

 Deshacer 

Rehacer 

 Listados 

 Planos. Consulte el apartado 5. Planos. 

 Exportar 

 

3.2. Barra de herramientas de configuración 

 Ventana anterior. Recupera la vista de dibujo anterior a la actual. 

 Ventana completa. Puede realizarse la misma acción haciendo doble clic sobre la rueda del ratón. 

 Ventana doble. Amplia al doble de tamaño la vista que tiene el dibujo respecto a la “Ventana 

completa”. 

 Redibujar. Redibujar la vista actual del dibujo sin que se modifique su tamaño. 

 Marcar zoom. También se puede utilizar la rueda del ratón, en cuyo caso puede realizarse tanto 

una ampliación como una reducción del zoom. 

 Mover imagen. También puede pulsar el botón central del ratón y, mientras se mantiene pulsado, 

realizar el arrastre. 

 Imprimir. 

 Ayuda. 
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 Configuración. Permite cambiar algunos de los parámetros por 

defecto del programa, al pulsar el botón se despliega el siguiente panel 

en el que se puede acceder a las ventanas de configuración que se 

muestran a continuación. 
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3.3. Mostrar tooltips de ayuda  
Al hacer clic sobre cualquier elemento, con esta opción previamente seleccionada, se despliega su 

tooltip de ayuda. 

 

3.4. Barras de herramientas de las solapas de CYPELEC REBT 
Existen tres solapas en la parte superior de la pantalla de CYPELEC REBT (Unifilar, Árbol e 

Implementación) y cada una de ellas dispone de una barra de herramientas. 

 

3.4.1 Barra de herramientas de las solapas Unifilar y Árbol 

La barra de herramientas de la solapa Unifilar se organiza en cinco bloques: 

 Proyecto 

 Instalación 

 Edición 

 Visualización  

 Cálculo 

La barra de herramientas de la solapa Árbol es igual que la de la solapa Unifilar exceptuando que no 

dispone de los dos últimos bloques (Visualización y Cálculo). 

 

 

 

3.4.1.1 Bloque Proyecto (disponible en solapas Unifilar y Árbol) 

3.4.1.1.1 Condiciones generales   

Al pulsar este botón se despliega un panel en el que se permite al usuario establecer algunas 

condiciones generales de la obra, que servirán para determinar los puntos de partida de los cálculos que 

efectuará el programa. 
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El bloque de sistema de puesta a tierra incluye las siguientes opciones: 

- Esquema de conexión a tierra: permite escoger entre las distintas configuraciones de puesta a 

tierra. 

- Resistencia de la puesta a tierra de la instalación: Se dispone de tres modalidades: la 

introducción directa del valor de la resistencia de puesta a tierra,  la selección del método de 

cálculo descrito en la ITC-BT-18, para la cual se desplegaría el siguiente panel: 
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En el mismo se comprueba cómo es necesario introducir el tipo de terreno y su conductividad, la 

longitud de los conductores enterrados y la combinación de electrodos introducidos para obtener el 

valor de la resistencia del terreno. 

- Resistencia de la puesta a tierra del neutro: Requiere la introducción manual del valor de 

resistencia del conductor neutro. 

- Resistividad del terreno: Valor en Ω·m de la resistividad del terreno que se utilizará para obtener 

el valor de la impedancia homopolar. 

- Disposición de los contadores: Se debe escoger entre contadores “Totalmente centralizados” o 

“Centralizados en más de un lugar” para poder establecer correctamente la caída de tensión 

máxima admisible en la línea general de alimentación y en las derivaciones individuales. 

- Simultaneidad en viviendas: En caso de que el proyecto para el edificio de viviendas que se esté 

planteando permita que algunas de las viviendas pueda acogerse a una tarifa con discriminación 

horaria, deberá forzarse a que la simultaneidad sea igual a 1. En tal caso deberá marcarse el 

checkbox de este cuadro. 

- Y, por último el cálculo del sistema de puesta a tierra según el método propuesto por la norma 
IEEE Std 80TM2000 "IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding" está indicado, 
principalmente, para subestaciones de corriente alterna al aire libre, incluyendo plantas de 
generación, transporte y distribución. Además, este método puede aplicarse al diseño de 
subestaciones interiores de corriente alterna.  

 
- Se establecen tres métodos de cálculo, en función de las condiciones del terreno y del método 

de instalación de los conductores enterrados: 
o El método simplificado de Sverak, aplicable cuando se desea realizar una instalación 

sencilla, sin picas y con terreno homogéneo. 
o El método completo, definido por las ecuaciones de Schwarz, en el que se considera una 

instalación que incluye picas, pero con un terreno homogéneo. 
o El método completo, cuando las picas atraviesan más de un estrato de terreno, con 

cambio en la resistividad del mismo. 
 

- La aplicación de cualquiera de los tres modelos permite realizar un diseño del sistema de puesta 
a tierra basado en criterios de seguridad, ya que se verifican los valores límite para las 
diferencias de potencial entre dos puntos que puedan estar conectados a través del cuerpo 
humano cuando la subestación se encuentra en condiciones de fallo. 

 
- A partir de los datos introducidos, así como de las impedancias calculadas en la línea donde se 

conecta la instalación de puesta a tierra, se realizan los siguientes cálculos: 
o Resistencia del sistema de puesta a tierra. 

o Corrientes máximas de fallo, monofásica y trifásica a tierra. 

o Elevación de potencial del suelo. 

o Análisis de las tensiones de paso y de contacto. 

o Comprobación de la sección del conductor. 
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Suministro  

En esta ventana el usuario puede seleccionar el tipo de suministro del que se va a alimentar la 

instalación, pudiendo escoger entre Red en baja tensión, Centro de transformación o Grupo generador 

aislado.  

 

 

Seleccionando la Red de baja tensión se debe establecer la tensión nominal 

con la que se va a trabajar (pudiendo escoger entre diversos valores para la 

tensión Fase-Fase o Fase-Neutro) así como las intensidades de cortocircuito 

trifásica y monofásica a partir de las cuales se determinarán las impedancias 

de cortocircuito de la instalación. Se asignan unos valores orientativos por defecto, aunque 

el usuario podrá ajustar estos valores que normalmente facilita la compañía distribuidora.  

 

En caso de seleccionar el suministro por Centro de transformación, las 

opciones a determinar cambiarán respecto a la red de baja tensión ya que los 

parámetros que intervienen en este caso son diferentes, de este modo se 

deberá establecer: 

- Titular (compañía o abonado). 

- Tensión nominal de la red. 

- Potencia de cortocircuito. 

- Número de transformadores en paralelo/reserva. 

- Potencia nominal del transformador 

- Tensión del secundario 

 

Por último, si se selecciona el Grupo electrógeno aislado, las opciones serían: 

la potencia nominal del generador, el factor de potencia del mismo y la 

tensión nominal a la que va a operar.  
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3.4.1.1.2 Cuadros tipificados  

Desde esta opción se ofrece la posibilidad de gestionar una biblioteca personal de cuadros tipificados 

usuales u otros generados por el usuario. Estos cuadros tienen la propiedad de que tras ser introducidos 

varios, si se modifican los parámetros de uno de ellos, el cambio se verá reflejado en el resto de cuadros 

del mismo tipo dentro de la obra. 

 

Además de eliminar , copiar  y editar  los ya existentes, se permite generar nuevos cuadros 

pulsando en el botón de añadir , con el que se despliega la siguiente ventana: 

 

Los cuadros de Descripción, Simultaneidad y Aparamenta serán descritos más adelante en sus apartados 

correspondientes. En cuanto a Agrupaciones y circuitos, al pulsar el botón de añadir se muestra un panel 

en el que se debe seleccionar si se desea introducir un nuevo circuito o una agrupación.  
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Al pulsar en circuito se abre el panel de edición de cargas concentradas y al pulsar en Agrupación se 

despliega el panel correspondiente. Ambos paneles serán explicados en detalle en sus apartados 

correspondientes. 

A la derecha del panel general aparecen los siguientes iconos:    

La flecha azul que apunta a la izquierda despliega el panel de “Importar cuadros tipificados 

predefinidos”: 

 

La flecha verde sobre el icono de guardar permite importar cuadros de otras bibliotecas, mientras que la 

roja sobre el icono de guardar permite exportar para guardar el cuadro en disco. Cuando se importa un 

cuadro de otra biblioteca se pierden las referencias a obras anteriores y se convierte en un nuevo 

cuadro con referencias a la obra actual. Esto significa que si se modifican parámetros de un cuadro 

tipificado en una obra, únicamente se modificarán los cuadros de la propia obra. 

En todo momento se puede pulsar sobre el botón “Consultar selección” para observar el diseño de 

circuitos que se está diseñando: 
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3.4.1.1.3 Receptores tipificados  

Al igual que con los cuadros tipificados, el usuario puede verse en la necesidad de generarse una 

biblioteca de receptores. Para ello se permite generar nuevos receptores, eliminar, copiar o editar los 

existentes. 

 

 

A continuación se tiene un grupo de iconos con los que se definen las opciones generales del programa, 

pudiendo grabarlas como opciones por defecto de modo que se mantenga la configuración establecida 

para futuras obras. 

3.4.1.1.4 Configuración  

En este panel se definen dos opciones: en la primera de ellas se determina el modo de trabajo con el 

que se va a proceder para calcular las intensidades de la instalación: 
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 En el modo “Equilibrado” se dará por supuesto que las tres fases monofásicas que cuelgan de 

están equilibradas. Este modo de proceder puede resultar más cómodo a la hora de plantear el 

diseño, pero se trata de una mera aproximación ya que lo cierto es que el equilibrio total es muy 

difícil de conseguir.  

 El modo “Por fases” ofrece la posibilidad de realizar un diseño de la instalación con un reparto 

desequilibrado por fases. Para ello el usuario deberá seleccionar la fase a la que se conecta cada 

una de las cargas. De este modo se tendrán en cuenta las corrientes que circulan por cada una 

de las fases y por el neutro para compensar el desequilibrio entre las mismas, se considerarán 

dichas intensidades a la hora de dimensionar correctamente la sección de cada conductor 

(incluido el neutro) y se calcularán tanto las caídas de tensión simples (fase-neutro) como las 

caídas de tensión compuestas (fase-fase). 

 

En el segundo de los desplegables se determina el método de descripción del cableado, escogiendo 

entre una selección por familia (en la que únicamente se determinará la designación que establece la 

norma) o por propiedades del conductor (en la que se determinará el nivel de tensión, el material del 

conductor, el material del aislamiento, el armado y la cubierta). 
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Por último, se permite realizar una distribución bifásica a partir de una distribución trifilar (2F+N), y una 

alimentación bifásica de los receptores eléctricos a través de dos fases (2F). 

Este sistema bifásico parte siempre de un sistema trifásico, por lo que se mantiene un desfase de 120º 

entre los sistemas monofásicos sinusoidales que lo conforman.     

Para poder utilizar esta funcionalidad se requiere de un permiso adicional (TBF) y de la activación en las 

opciones de configuración de la opción “permitir líneas bifásicas”. 
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Con ello se consigue que tanto en la línea de suministro como en las líneas intermedias se active la 

distribución trifilar 2F+N, y que en los circuitos finales con carga se active la alimentación bifilar 2F. 

Si el cálculo se realiza “por fases”, el programa además permitirá la selección bifásica en RS, ST o TR. 

 

3.4.1.1.5 Opciones de cálculo  

Se establecen las tensiones de contacto límite convencional (valor que se utilizará para la comprobación 

de contactos indirectos) y la capacidad de fuga por el cable (para determinar las pérdidas por fuga que 

puedan producirse en el cable). 

 

 

3.4.1.1.6 Presentación de resultados  

En esta ventana se seleccionarán los resultados que se desee mostrar al posar el cursor sobre un 

elemento del unifilar. Esta información se muestra en forma de “tooltip” tras haber comprobado 

resultados. Las opciones de “Intensidades por fase” y “Gráfica de las intensidades por fase” son de 

utilidad cuando se trabaja en el modo de cálculo de intensidades por fase. 
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3.4.1.1.7 Opciones de dibujo  

Permite seleccionar diferentes simbologías para los iconos que aparecerán en el unifilar representando 

los fusibles, magnetotérmicos y diferenciales. 

 

 

3.4.1.1.8 Configuración de planos  

Permite que el usuario realice una selección de parámetros para mostrarlos en los planos del esquema 

unifilar. La pulsación de este icono abre una ventana en la que es posible realizar dicha selección. 
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3.4.1.1.9 Líneas/circuitos predefinidos en la barra de herramientas 

Se trata de una opción de configuración de los botones de acceso rápido de la barra de herramientas. Al 

pulsar sobre el icono de configuración correspondiente se despliega un panel en el que se permite al 

usuario: 

- Editar las características de las líneas y cargas que el programa muestra por defecto. 

- Añadir nuevos iconos con características configurables. 

- Modificar el orden y la apariencia de los iconos. 

- Escoger cuáles de estos iconos mostrar y cuáles ocultar en la barra de herramientas. 

- Importar y exportar a disco líneas y cargas previamente configuradas. 

 

Al pulsar sobre el botón de añadir se despliega un panel de configuración del elemento que se desea 

añadir. En el mismo se definirán todas las características del elemento, así como el icono que deseamos 

que aparezca en la barra de herramientas. 
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Para modificar el icono se debe pulsar sobre el botón que aparece a la izquierda de la barra de 

descripción, en ese momento se abrirá un panel como el siguiente en el que se podrá seleccionar el 

icono deseado: 

 

Una vez configuradas todas las características, el botón se verá reflejado en la barra de trabajo superior. 

De este modo, aparecerán más o menos botones con sus iconos correspondientes en la barra de 

herramientas en función de la configuración del usuario. El objetivo de esta funcionalidad es el 

favorecer el dinamismo a la hora de introducir líneas en el unifilar, permitiendo generar un acceso 

rápido para aquellas cargas que el usuario suela utilizar con mayor asiduidad. 

 

3.4.1.2 Bloque de Instalación (disponible en solapas Unifilar y Árbol) 

3.4.1.2.1 Línea  

El bloque línea sirve para generar una agrupación de elementos unidos a una línea padre. Al pulsar 

sobre este botón se despliega un panel como el que se muestra en la siguiente figura. En el mismo se 

observan diferentes cuadros en los que se van definiendo las características de la línea: 
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A partir de este elemento se definirán algunos bloques de configuración que son comunes al resto de 

elementos del programa: 

DESCRIPCIÓN: 

 

- Referencia para el elemento (que puede quedar en blanco). 

- Longitud de la canalización. 

- Polaridad (monofásico/trifásico) 

- En su caso (línea a la que se conecta) 

 

SIMULTANEIDAD: 

 

- Coeficiente de aguas arriba. (indica qué fracción de la carga es transferida a la línea que lo 

alimenta). 

- Simultaneidad aguas abajo. 

El usuario puede definir la simultaneidad sobre la potencia instalada en función de las previsiones de 

demanda que considere oportunas además de las impuestas por el RBT en la ITC-BT-10. Para ello se 

establecen las siguientes opciones de simultaneidad: 

- Sin simultaneidad (opción desmarcada). La carga de la línea es igual a la acumulación directa de 

las cargas aguas abajo sin ningún tipo de reducción. 

- Factor. La carga de la línea es igual a la acumulación de la carga aguas abajo multiplicada por 

este factor de simultaneidad. 

- Intensidad. Actúa como si de una desconexión de la red se tratase en ese punto de la instalación 

respecto a las líneas aguas abajo, definiendo un valor de intensidad que sustituye 

completamente a la intensidad de cálculo de las líneas aguas abajo.   

- Potencia. Actúa como si de una desconexión de la red se tratase en ese punto de la instalación 

respecto a las líneas aguas abajo, definiendo un valor de potencia que sustituye completamente 

a la potencia de cálculo de las líneas aguas abajo. 
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Toda esta simultaneidad es acumulada a medida que subimos en el árbol. Esto ayuda a no hacer 
estimaciones globales de simultaneidad (más complejas y menos acertadas), sino que aplicando una 
simultaneidad razonable en cada punto de la instalación, el resultado final será una simultaneidad global 
por acumulaciones sucesivas. De esta forma se contribuye a que las intensidades resultantes generen 
secciones de conductores telescópicas de forma natural. 

El programa comprueba además que la simultaneidad aplicada en una línea no sea excesiva de manera 
que exista una línea aguas abajo con una carga superior que la línea que lo alimenta. 

 

CABLE: 

En función de si se ha marcado en las opciones de configuración la opción de descripción del cable por 
familia o por propiedades, aparecerá un cuadro diferente: 

Descripción por Familia: 

 

- Fase: Se define la familia, si es unipolar o multiconductor dentro de la manguera de aislamiento, 
el número de conductores/mangueras y la sección de cada conductor. 

- Neutro y Cable de protección: únicamente se definen el número de cables y su sección 

 

Al pulsar sobre el botón “Consultar selección” se muestra un panel como el siguiente en el que se ofrece 
una aclaración de los datos introducidos, así como un gráfico intensidad/tiempo de la resistencia 
térmica del cable. 
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Selección por Propiedades: 

 

En este caso se deben definir: 

- Nivel de tensión (0,6/1kV, 450/750V). 

- Material del conductor (Cobre, Aluminio). 

- Material del aislamiento (Policloruro de vinilo (PVC), Polietileno reticulado (XLPE), Etileno-
Propileno (EPR), Poliolefina termoplástica (Z1), Elastómero vulcanizado (S), Poliolefina reticulada 
(Z), Mineral). 

- Armado (Hilos de acero (M), Hilos de aluminio (MA)). 

- Cubierta (Policloruro de vinilo (PVC), Polietileno reticulado (XLPE), Poliolefina termoplástica (Z1), 
Poliolefina reticulada (Z)). 

 

El resto de campos para la Fase, Neutro y Cable de protección serían idénticos al modo de selección por 
familia. 

 

APARAMENTA: 

Este cuadro permite al usuario añadir , eliminar , o modificar  la posición relativa de los 
elementos de aparamenta a la línea. A la derecha del listado de elementos aparecen las características 
del elemento seleccionado, y pulsando sobre el botón de añadir se despliega un panel en el que 
aparecen todos los elementos que se pueden incorporar al diseño de la instalación.  
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- Magnetotérmico. Es el elemento que normalmente se destina a proteger la línea ante 
sobreintensidades y cortocircuitos. Se definen dos tipos según el ámbito de uso: Doméstico e 
industrial.  

 

Con el doméstico se tienen únicamente tres campos a seleccionar: la intensidad nominal, el poder 
de corte y el tipo de curva del dispositivo. Al pulsar sobre el botón de “Consultar selección” aparece 
la curva intensidad/tiempo correspondiente a las características introducidas.  

 

 

 

Si se activa el checkbox “Limitador de sobretensiones permanentes” aparecerá sobre el esquema unifilar 
un icono representativo del sistema de bobinas que se suele colocar en los magnetotérmicos para 
provocar el disparo de los mismos en caso de que se produzca una fluctuación que incremente el valor 
de la tensión por encima del límite de la seguridad. 

En caso de seleccionar un magnetotérmico de uso industrial, el número de parámetros a establecer para 
su definición aumenta.  

 

En primer lugar, además de establecer la intensidad nominal del dispositivo, se permite ejercer una 
regulación sobre este valor introduciendo el valor de regulación en el cuadro.  
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El factor de disparo en cortocircuito definirá la vertical correspondiente al disparo magnético del 
dispositivo como el resultado de multiplicar el valor de la intensidad regulada por dicho factor. 

La categoría del dispositivo nos permite definir el último escalón de la gráfica. En caso de seleccionar 
una categoría B (con retardo), nos aparece el siguiente cuadro: 

 

 

En el mismo se define el “Tiempo de corto retardo” y la “Intensidad de corta duración admisible” con lo 
que la gráfica queda totalmente definida. 

El poder de corte último no cambia respecto al magnetotérmico doméstico excepto en su valor nominal 
(ya que los industriales trabajan con intensidades más elevadas), pero lo que sí que cambia es el 
establecimiento de un “Poder de corte de servicio”, el cual se establece como cuartiles del “Poder de 
corte último” (25-50-75-100%). 

 

- Fusible. Al igual que el magnetotérmico, los fusibles se suelen utilizar para la protección de la 
línea ante sobreintensidades y cortocircuitos. Los parámetros de regulación de este dispositivo 
se limitan a establecer el tipo (gL/gG o aM), la Intensidad nominal y el Poder de corte. 
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- Guardamotor. Es el elemento que se suele colocar para la protección ante sobreintensidades y 
cortocircuitos en líneas que alimentan cargas de motor. Para este dispositivo se define únicamente 
la Intensidad nominal y el Poder de corte. 

 

 

- Diferencial. Para proteger una línea ante contactos indirectos y pérdidas por corrientes de fuga se 
emplea el diferencial. Para definir sus características se establece la Intensidad nominal que soporta 
a su través, el tipo (Instantáneo, selectivo o retardado) y la Sensibilidad. 

 

 

- Limitador de sobreintensidades transitorias. 

- Seccionador. 

- Interruptor en carga. 

- Contactor. 
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- Contador. Para este elemento (que no aparecerá para su inclusión en líneas finales) se definirá 
únicamente el tipo de usuario al cual está destinado su uso, diferenciando entre Vivienda y 
otros usos. 

 

 

- Analizador de redes. 

- Interruptor general de maniobra. 

- Condensador. El programa permite introducir un condensador en la propia línea para 
compensar el factor de potencia. Para ello se define un factor de potencia objetivo en función 
del cual se deberá colocar un condensador de una capacidad u otra. Además, se ofrece la 
posibilidad de incluir un contactor para, en caso de estar en una línea que alimente motores 
asíncronos, poder desconectar los condensadores cuando se corte la alimentación al motor. 

 

 

 

- SAI. 

- Canalización. Es un elemento que va a aparecer siempre en la lista y que no se va a poder 
eliminar. Su finalidad es recordar al usuario la necesidad de establecer el orden de los 
elementos de aparamenta en función de que se quieran colocar al inicio o al final de la línea, 
establecer los métodos de instalación de referencia y las características de la conducción, para 
los que se podrá seleccionar entre tubo, canal protector, o sin conducto 
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Para el método de instalación de referencia se acude a la norma UNE-20460 en la que se definen las 
configuraciones de instalación de referencia con las que calcular las condiciones de funcionamiento del 
sistema. Las combinaciones son muchas y para cada una se definen una serie de campos tales como la 
temperatura del terreno, factores de corrección, la disposición de los cables… 

 

 

Si se pulsa sobre la flecha azul, se muestra una ventana que ofrece un asistente de configuración para 
facilitar al usuario la elección del montaje que más se ajuste a sus necesidades: 
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3.4.1.2.2 Agrupación  

Es un tipo de elemento que sirve para agrupar diferentes cargas mediante uno o varios elementos de 

protección pero sin canalización (a diferencia del bloque “Línea”). Los elementos de aparamenta que el 

programa permite introducir en un reparto son: diferencial, magnetotérmico, fusible y contactor.  

     

 

3.4.1.2.3 Tipologías predefinidas de líneas 

Se establecen tres tipologías predefinidas de líneas para mayor comodidad a la hora de ser introducidas: 

 

3.4.1.2.4 Carga distribuida  

El concepto de carga distribuida se aplica a situaciones en las que se quiere introducir un conjunto de 

cargas con una configuración determinada para ser tratada como un bloque en su conjunto. Por ejemplo 

podría darse el caso de una instalación de grandes dimensiones como pueda ser una nave industrial o 

un hospital en los que se vaya a realizar un reparto de la iluminación por sectores y en la que resulte 

más cómodo introducir un bloque de carga distribuida para copiarlo varias veces y, a continuación, 

realizar pequeñas modificaciones en cada uno de ellos.  

Línea General de 
Alimentación 

 

Derivación Individual 

 

Línea de Alimentación a 
Subcuadro 
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De este modo, el panel de edición de las Cargas distribuidas sería el siguiente: 

 

La ventana muestra los mismos cuadros para la definición de las líneas que el resto de ventanas de 

introducción de líneas y cargas, a excepción del cuadro específico “Cargas y derivaciones”: 

 

En el mismo se permite la introducción de cargas y cajas de derivación a la lista de elementos a través de 

la barra de edición de listados. Si pulsamos en añadir, aparece el siguiente cuadro de diálogo: 
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Adicionalmente el programa permite la introducción de elementos mediante los iconos situados a la 

derecha del cuadro “Cargas y derivaciones”. El primero de ellos sirve para introducir un consumo en ruta 

y el segundo un consumo en estrella (se muestran las ventanas de ambos asistentes así como la 

representación de cada modalidad). 
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3.4.1.2.5  Carga concentrada  

Este botón sirve para definir e introducir en la instalación una línea final junto con su elemento receptor 

de potencia. Para definir las propiedades del modelo se muestran los cuadros referentes a la línea que 

ya han sido definidos con anterioridad, y un nuevo cuadro en el que se configuran las características de 

la carga en sí. Para ello se establecen dos modalidades: Previsión y Receptor. 

 

La primera de ellas es la Previsión, y se utiliza cuando se está realizando un diseño preliminar de la 

instalación en el que únicamente se desea cuantificar una potencia prevista para la línea. En este 

sentido se deberá definir la potencia activa prevista en kW, el factor de potencia de la carga supuesta y 

el icono que se desea representar en el unifilar, pudiendo escoger entre: Iluminación, Emergencias, 

Tomas, Motor y Genérica. 
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En segundo lugar se tendría el modo Receptor, en el que el usuario conocería perfectamente el 

elemento que va a colocar en la instalación, y lo escoge bien de la biblioteca de cargas tipificadas 

(seleccionando del desplegable), o bien generando uno nuevo desde el botón añadir. En este caso se 

desplegaría el mismo panel que al añadir una nueva carga a la biblioteca de cargas tipificadas, y se 

procedería a definir las propiedades de la misma. 

 

 

3.4.1.2.6 Iconos de cargas predefinidas  

C1 Puntos de iluminación, C2 Tomas de corriente de uso general, Motores, C14 Alumbrado de 

emergencia, C13 Recarga de vehículos eléctricos, C9 Instalación de aire acondicionado, C3 Cocina y 

horno, C4 Lavadora Lavavajillas y termo eléctrico, C10 Secadora. Con sus respectivas representaciones 

sobre el unifilar: 

                     

3.4.1.2.7 Cuadro tipificado  

Esta opción permite introducir en el unifilar un cuadro tipificado. El botón del bloque de Proyecto 

únicamente permitía la gestión de los cuadros tipificados almacenados y la adición de nuevos cuadros, 

pero para introducirlos en el unifilar hay que acudir a este botón situado en el bloque de Instalación. 

El ámbito de aplicación sería similar al de carga distribuida, pero con la salvedad de que las 

modificaciones que se realicen en un bloque se verán reflejadas en todos los bloques del mismo tipo 

introducidos en la obra. Un claro ejemplo de aplicación sería el diseño de un grupo de viviendas para las 

cuales se define previamente la distribución de las líneas eléctricas y, a continuación, insertan tantos 

bloques como viviendas se quieran plantear.  
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El panel específico en este caso hace referencia a la biblioteca de cuadros tipificados: 

 

Al pulsar el botón Añadir se muestra la ventana de introducción de cuadros tipificados ya mostrada con 

anterioridad: 
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3.4.1.2.8 Grupo electrógeno  

El programa ofrece la posibilidad de introducir un suministro complementario a través de un grupo 

electrógeno que puede dar servicio a la totalidad de la instalación, a una parte de la instalación o para 

poner en marcha los servicios de emergencia que se estimen oportunos en caso de fallo del suministro 

normal. 
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3.4.1.2.9 Transformador BT/BT  

 A lo largo del recorrido de la instalación se ofrece la posibilidad de introducir un transformador 

intermedio para la elevación o reducción de la tensión nominal, como es el caso del empleo de un 

transformador para instalaciones que se alimenten a muy baja tensión de seguridad (MBTS). 
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3.4.1.2.10 Batería de condensadores  

El factor de potencia en cualquier parte de la instalación podrá ser mejorado mediante la introducción 

de una batería de condensadores que podrá instalarse tanto a nivel individual (receptor) como a nivel 

colectivo (grupo de circuitos). 

 
 

 

3.4.1.3 Bloque de edición (disponible en solapas Unifilar y Árbol) 

3.4.1.3.1 Eliminar  

Elimina el elemento seleccionado. 

3.4.1.3.2 Igualar propiedades  

Iguala propiedades del primer elemento seleccionado al siguiente. Al seleccionar el elemento de 

referencia aparece una ventana en la que se debe seleccionar qué propiedades se desea guardar en 

memoria para copiarlas en otros elementos. 
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3.4.1.3.3 Copiar  

Copia un elemento para pegarlo tantas veces como se quiera sobre el propio unifilar. 

3.4.1.3.4 Mover  

Mueve un elemento del unifilar de su posición actual a la que se desee. 

3.4.1.3.5 Crear un grupo de líneas nuevo  

Al seleccionar esta opción, todos los elementos que se seleccionen serán guardados como un nuevo 

grupo de líneas con una referencia dada. 

 

3.4.1.3.6 Insertar un grupo de líneas en el esquema   

Inserta un grupo de líneas en el esquema seleccionando de entre los grupos de líneas guardados con 

anterioridad. Se insertará como un bloque, pero se podrán editar sus elementos individualmente. 

 

3.4.1.4 Bloque de visualización (sólo en solapa Unifilar) 

3.4.1.4.1 Expandir/contraer circuitos  

3.4.1.4.2 Expandir/contraer cuadros tipificados  

3.4.1.4.3 Mostrar/Ocultar incidencias  

Si activa esta opción se resaltará los elementos en los que se haya producido algún error. Si posiciona el 

cursor del ratón sobre dichos elementos se visualizará el mensaje descriptivo de dicho error. 
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3.4.1.5 Bloque de cálculo (sólo en solapa Unifilar) 

3.4.1.5.1 Comprobar  

Al pulsar sobre este botón se ejecutan todos los procesos de comprobación de normativa que 

implementa el programa. Internamente se comprueba si los parámetros que el usuario ha introducido 

para dimensionar la instalación están dentro de los criterios que admite la normativa vigente. El 

resultado es una visualización directa sobre el unifilar de todas aquellas líneas que presenten errores o 

avisos: 

 

 

Si se pulsa sobre alguna de las líneas con errores se despliega una ventana en la que se muestran todas 

las comprobaciones que se han realizado para la línea en cuestión, las que cumplen la normativa 

aparecen con un “tick” verde, las que no cumplen con un “aspa” roja y las que presentan algún aviso al 

usuario con un triángulo amarillo con signo de exclamación: 
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Seleccionando cualquiera de las comprobaciones que no cumplan normativa se puede visualizar en la 

parte inferior de la ventana la comprobación que se realiza y el motivo que genera el incumplimiento de 

la normativa. Todas las comprobaciones vienen justificadas con la norma de la cual ha sido extraído el 

criterio correspondiente y, del mismo modo, si se pulsa el botón “Ver el listado completo” situado en la 

parte superior derecha de la ventana, aparece un documento que recoge todos y cada uno de los 

cálculos y comprobaciones realizadas a la hora de evaluar la instalación: 
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3.4.1.5.2 Dimensionar  

El programa también ofrece la posibilidad de realizar un dimensionado preliminar de las líneas de la 

instalación, para ello toma como referencia la intensidad que se prevé va a circular por el conductor y 

establece una sección de modo que la intensidad máxima permitida por dicha sección supere la prevista. 

Del mismo modo trata de determinar una intensidad nominal de la aparamenta de la línea para que sea 

superior a la intensidad prevista, pero inferior a la máxima admisible por el cable. 

Si el usuario desea que el dimensionado no varíe las características introducidas en una línea en 

particular o de los elementos de protección de la misma, se ofrece la posibilidad de bloquear el 

dimensionamiento de dicha línea o elemento. Para ello, se selecciona la línea deseada y se bloquea el 

dimensionamiento mediante la pulsación del botón con forma de candado situado en la esquina 

superior derecha del cuadro correspondiente (pudiendo estar sin bloquear=candado abierto o 

bloqueado=candado cerrado). 
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3.4.2 Barra de herramientas de la solapa Implantación 

Junto a las solapas "Unifilar" y "Árbol" (parte superior izquierda de la ventana de trabajo de CYPELEC 

REBT) se encuentra la solapa "Implantación”. En ella, el usuario puede dibujar una vista en planta de la 

instalación mediante las opciones que aparecen en su barra de herramientas, compuesta por las 

secciones Planos, Instalación y Edición. Se pueden introducir líneas de circuitos, elementos de 

suministro, derivación, maniobra y cargas finales para su posterior impresión en un plano. Esta 

funcionalidad permite una total libertad a la hora de realizar diseños y de introducir elementos, y se 

puede modificar su posición y orientación en todo momento con las herramientas de edición. 
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4. Medición de la instalación y exportación a FIEBDC-3   
El programa mide los elementos de la instalación introducidos en el esquema unifilar (cables, 

protecciones, conducciones...). Se genera un documento preparado para su impresión y también es 

posible generar un fichero en formato FIEBDC-3, que puede ser importado por programas de 

mediciones y presupuestos como "Arquímedes". 
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5. Planos  
Al pinchar sobre este botón se despliega un panel en el que se permite al usuario gestionar los planos 

que desee generar. 

 

5.1. Selección de planos 
 

 

 

Se dispone de los siguientes botones: 

 Añadir un nuevo elemento a la lista. 

Eliminar el elemento seleccionado. 

 Copiar elemento seleccionado y añadirlo a la lista. 

 Editar elemento seleccionado en la lista. 

 Mover un lugar hacia arriba/abajo el elemento seleccionado de la lista. 
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Además se dispone de los botones: 

Cajetín: Se despliega un panel en el que se permite editar o añadir los cajetines a incluir en los planos. 

 

 

Grabar: Guarda los datos en memoria. 

Capas: 
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Listado de capas: 

 

Comunes a todos los planos y Plano de electricidad: 

 

 

 Ayuda para los colores: 
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Al pulsar añadir un nuevo plano aparece el editor del plano: 

 

Seleccionando la escala (se recomienda una escala del orden de 1:1) y la configuración del plano se 

genera un nuevo elemento en la lista: 

 

 

Si se acepta el panel se pasa a la ventana de comprobación de planos.  
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5.2. Comprobación de planos 
En principio, si no se tiene marcado el botón de la barra superior “Detalle de todos los dibujos”, el 

plano aparecerá vacío. Por ello, para visualizar el esquema se deberá marcar dicha opción. 

 

 

 Nuevo Plano: Permite crear un nuevo plano para mover a él objetos. Al pulsar este icono se 

despliega el siguiente panel en el que se define el tamaño y orientación del plano: 
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 Borrar Vacíos: Elimina aquellos planos que no tengan objetos. 

 Centrar todos los planos: Recupera en todos los planos las posiciones originales de los objetos 

movidos por el usuario. 

 Centrar planos seleccionados: Recupera en los planos seleccionados las posiciones originales de los 

objetos movidos por el usuario. 

 Editar dibujo: Permite al usuario mover los textos en el plano. 

 Mover dibujo: Permite cambiar la posición de los objetos dentro del mismo plano, o bien moverlos 

a otro distinto. En este caso, también se mueven los objetos ligados al seleccionado. 

 Detalle de un dibujo: Permite ver un objeto con realismo pulsando en él. Al pulsar otra vez, vuelve 

al estado original. 

 Detalle de todos los dibujos: Permite ver todos los objetos con realismo pulsando en él. Al pulsar 

otra vez, vuelve al estado original. 

 Imprimir todos. 

 Imprimir seleccionados: Tras activar esta opción, pulse sobre los planos seleccionados. A 

continuación pulse el botón derecho del ratón y confirme la impresión de los planos seleccionados. 

 Selección del formato de dibujo. 
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